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LED reflektor 840, h=5,4m, ndstéenny, IPES

LED zaveésné svitidlo 840, h=7m, IPES

Vyména 9 stévajich svidel za nova, jedno
nasténné svitidlo demont. a vyvod ukoncen

v krabici.

Ochrana pred drazem elproudem:

dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem navazujich -
automatickym odpojenim vadné ¢&asti od zdroje
SOUSTAVA: 3NPE AC 5S0Hz, 400/230V, TN-C-S
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